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Schéma de principe

Récupération de chaleur

et production ECS

Mc Donald's 

France

Nota : Ce schéma est non contractuel, donné à titre indicatif, il

ne constitue pas un modèle de réalisation de l'installation

Légende :

Echangeur immergé

Pieds de réhausse

Vanne d'arrêt - BS

Vanne à boules - Frigorifique

Antivibratile

Clapet anti-retour

Filtre à eau

Purgeur

Soupape
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CVC / Plomberie

300 L

(Ø isolé = 750mm)

Thermoplongeur 3 kW

(Appoint)

Vidange

D

Anode
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Thermoplongeur 6 kW

300 L

(Ø isolé = 750mm)

Mise en eau par 

le piquage supérieur

Raccord diélectrique


